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Vyvod napajeni ZS bude vyveden ze 6. pole
hlavniho rozvadéc¢e nemocnice (hlavni
rozvodna v 1.PP), budova gynekologie.
Pfivodka pro nahradni zdoj (NZ) bude
umisténa na fasadé sousedni budovy, trasa
kabelu bude vedena energokanalem do
budovy gynekologie pod stavajici stoupaci
jadro. Vyvod z rozvodny bude veden do
stejného energokanalu (dale spolec¢na
trasa). Trasa povede timto jadrem do 7.NP.
\ V 7.NP budou kabely uloZzeny do Zlabd,
fixovanych ke stropu. V soub&hu bude veden
i ochranny zZ vodi¢ pospojovani.

Vyvod v RH, 6. pole - osazeni nové DIN listy

trasa v energokanalu, 1PP pro umisténi jisténi a digitalniho elektromé&ru
méreni spotfeby ZS. Pro napojeni na
——— smér energocentrum energokanal sbérnici budou pouzity jednozilové vodice s
oky, pfipevnéni pod stavaji Srouby.
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