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Propojky RH-TG-RT, CN - Gpravy projekt(
Jifi Provaznik Komu: jaroslav.vochyan 13.05.2012 19:15

Dobry den p.Vochyéan,

posilém vykres na upravu jisténi a propojek do hlavni rozvodny. Pro
rozvadel 1RG+2PP (z&loha) Jjsou propojky max na 250A, protoZe hlavni jistid&
RG je 315A, u vétsiho pfenosu by padal. NavrZené jistoce jsou od OEZ -
retrofit. U jisticdh, které zvysujil zatéZ napf¥. ze 160A na 250A se bude
muset upravit odbocCeni od $in v rozvadéc¢i. S rozméry jistidl by nemé&l byt
problém. Propojeni je reSeno jednoZilovymi kabely typ YY (slanéné Cu 1jadro,
dvojité izolace).

Cenova nabidka na Upravu projektu rehabilitace. Cena za projekt pludorysua
l.np, 2.np, 3.np je 18.000,~K&. Nejsem platce DPH - cena je koneclna.

S pratelskym pozdravem
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v rozvodné 2.PP.dwg

J.Provaznik NemH.B.-Oprava propoj
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